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i Lapas: ;
EOMETIRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2023-10-06
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9545
UZsakovas, adresas: UAB "Utenos regiono atlieky tvarkymo centras”, J. Basanavic¢iaus g. 59, Utena
Utenos regioninis nepavojingy atlicky savartynas, mechaninio riigiavimo bei biologinio
Objektas. adresas: apdorojimo jrenginiai, Savartyno g. 5, Mockény k., Utenos r.
Eminio paémimo vieta:  Sulinys Nr. FT1
Eminys paimtas: 2023-09-05 14:30 pristatytas: 2023-09-05
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2023-09-05 baigtas: 2023-10-06
Analité Mai::mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 E
Temperatira C T i o
pH - 1.5 LST EN 1SO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 584 LST EN IS0 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/| 860 LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/ 3078 LST 1SO 6060:2003
Suspenduotos medZiagos mg/l 380 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 438 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,045 LST IS0 26777:1999
Nitratas mg/l <0,036 LST ISO 7890-3:199%
Bendras azotas mg/l 470 LST EN 25663:2000,skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 14,5 LST EN IS0 6878:2004
Chloridas mg/l 250 LST 1S0 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medziagos myg/1 0,136 LST EN 903:2000
Savitasis elektrinis laidis uS/em 8584 LST EN 27888:2002
Nikels el W2i e e
Chromas e Gds__[fmnre ik i
Varis me G e s
Cinkas el ggiz ORI e
Fenolis mg/l 0,011 LST IS0 6439:1998
Benzenas ng/l 25 IS0 11423-1:1997
Toluenas pe/l 5.2 **1SO 11423-1:1997
Etilbenzenas ng/l <1,0 **[SO 11423-1:1997
p- ir m-ksilenai pg/l 4,5 **1SO 11423-1:1997
o-ksilenas g/t <1,0 IS0 11423-1:1997
TMB suma ng/l <1,0 **[SO 11423-1:1997
Aromatiniy angliavandeniliy suma pg/l 122 **1SO 11423-1:1997
C6-C10 suma mg/l 0,02 **EPA 8013B:1996
C10-C28 suma mg/l 0,05 **EPA 8$015B:1996
Kadmis pg/l <0,3 “*LST EN SO 15586:2004
Gyvsidabris ng/l <0,1 “rLST EN 1SO 12846:2012
Vanadis pg/l 100 *=|.ST EN IS0 17993:2004
Arsenas ng/l <l **LST EN IS0 15586:2004
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| 2 3
Aliuminis mg/l 1,17 LST IS0 10566:1998
Alavas ng/l 14 **EPA Method 2§2.2:197%
Dibutilftalatas ne/l 0,81 #ALST EN ISO 18856:2004
Di(2-ctilheksil) ftalatas ug/l 7.9 **LST EN [SO 13856:2004
Diizobutilftalatas ng/l 0,56 FHISO 18856:2004
Bisfenolis A ng/l 243 #*LST EN ISO 18857-2:2012
Benzo(g.h.1)perilenas pg/l 0,049 #*LST EN ISO 17993:2004
Indeno(1.2,3-cd)pirenas pg/l 0,048 =*LST EN SO 17993:2004
Benzo(b )} luorantenas ng/l 0,11 **| ST EN IS0 17993:2004
Fluorantenas pg/l 0,48 **LST EN ISO 17993:2004
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ug/l 275 *#*LST EN IS0 17993:2004
Benzo(a)pirenas ng/l 0,092 LT EN SO 17993:2004
Benzo(k)fluorantenas o/l 0,053 *HLST EN SO 17993:2004
Benzo(a)antracenas ug/l 0,15 SFLST EN ISO 17993:2004
Acenaftenas pg/t 0,034 **LST EN 1SO 17993:2004
Antracenas pe/l 0,043 **LST EN 1SO 17993:2004
Chrizenas pe/l 0,16 **LST EN ISO 17993:2004
Dibenzo(a.h)antracenas pg/l <0,005 ++LST EN 1SO 17993:2004
Naftalenas g/l <0,005 #HLST EN SO 17993:2004
Fluorenas pe/l 0,31 **LST [N ISO 17993:2004
Fenantrenas pg/l 0,35 **LST EN IS0 17993:2004
Pirenas ug/l 0,62 **LST EN SO 17993:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo imetodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve =3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas.

Eminj paémé: Paulius Sakalys

{parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us)

Paulius Sakalys

(pareigos, vardas, pavardé)

chemike Angelija Garalyte, chemiké Neila Mankeleviciité, chemike Anzelika Damaskaite, Chemiké Olga Eydukaytene

atliko:
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikeé Indré Vaicikauskyte, chemike Elena Mataytene, **UAB "Vandens tyrimai"
(parcigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: //m
i

(parcigos. vardas. pavardc, paraSas)

Tyrimy rezultatai susij¢ Uk su konkreciais. i8tirtais éminiais.
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




